
COORDINACIÓN DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO

LABORATORIO DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA
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Unidad mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

LMP¹ 5 0.2 0.025 0.7 0.005 0.07 250 2 0.05 500 0.3 0.3 1.5 0.15 0.001 10 1 0.5 0.01 200 1000 400 0.5 5

Pozo Alfredo V. Bonfil <0.8 <0.02 0.0224 <0.5 <0.0005 <0.02 216.00 <0.05 <0.002 105.12 <0.01 <0.1 1.39 <0.05 <0.0005 4.9 <0.01 <0.2 <0.0025 97 553 19.67 <0.025 <0.1

Pozo Conquista Agraria <0.8 0.0384 0.0292 <0.5 <0.0005 <0.020 233.35 <0.05 0.0027 91.86 <0.01 <0.1 1.737 <0.05 <0.0005 6.554 <0.010 <0.10 <0.0025 164.25 495 36.050 <0.100 <0.1

Pozo Reforma Agraria 1 <0.8 <0.02 0.0261 <0.5 <0.0005 <0.020 98.35 <0.05 0.0021 87.95 <0.01 <0.1 1.257 <0.05 <0.0005 4.083 <0.010 <0.10 <0.0025 123.428 390 35.101 <0.100 <0.1

Pozo Reforma Agraria 2 <0.8 <0.02 <0.001 <0.5 <0.0005 <0.02 222 <0.05 <0.002 107.10 <0.01 <0.1 0.41 <0.05 <0.0005 4.87 <0.01 <0.1 <0.0025 100 567 30.55 <0.025 <0.1

Pozo San Hilario <0.8 <0.02 0.0381 <0.5 <0.0005 <0.02 268 <0.05 <0.002 172.56 <0.01 <0.1 0.84 <0.05 <0.0005 <0.2 <0.01 <0.1 <0.0025 120 682 26.67 <0.025 <0.1

Pozo Santa Rita <0.8 <0.02 0.0122 <0.5 <0.0005 <0.02 708.77 <0.05 <0.002 864.76 <0.01 <0.1 0.2 <0.05 <0.0005 4.63 <0.01 <0.1 <0.0025 336.075 2018 241.100 <0.025 <0.1

Puerto Chale  

Efluente de Planta Potabilizadora
<0.8 <0.02 <0.001 <0.5 <0.0005 <0.02 122.83 <0.05 <0.002 29.75 <0.01 <0.1 <0.1 <0.05 <0.0005 0.83 <0.01 <0.1 <0.0025 59.366 338 8.320 <0.025 <0.1

Las Pocitas 

Efluente de Planta Potabilizadora
<0.8 <0.02 <0.001 <0.5 <0.0005 <0.02 <20 <0.05 <0.002 <12 <0.01 <0.10 <0.1 <0.05 <0.0005 <0.2 <0.01 <0.1 <0.0025 <5.0 20 <5.0 <0.025 <0.1

Pozo Los Planes 3 <0.8 <0.02 0.0056 <0.5 <0.0005 <0.02 545.67 <0.05 <0.002 541.47 <0.01 <0.1 0.12 <0.05 <0.0005 10.55 <0.01 <0.1 <0.0025 270 1525 38.16 <0.025 <0.1

Pozo Los Planes al Sargento <0.8 <0.02 0.0614 <0.5 <0.0005 <0.02 140.00 <0.05 <0.002 45.62 <0.01 <0.1 0.46 <0.05 <0.0005 0.61 <0.01 <0.2 <0.0025 63 358 29.14 <0.025 <0.1

Pozo El Sargento <0.8 <0.02 0.0015 <0.5 <0.0005 <0.02 1545.41 <0.05 <0.002 714.02 <0.01 <0.1 0.26 <0.05 <0.0005 6.38 <0.01 <0.1 <0.0025 770.275 3031 189.6 <0.025 <0.1

Pozo Juan Domínguez Cota <0.8 <0.02 0.0194 <0.5 <0.0005 <0.02 1580.64 <0.05 0.0055 987.73 <0.01 <0.1 0.3 <0.05 <0.0005 0.85 <0.01 <0.1 <0.0025 597.025 2692 61.4 <0.025 <0.1

Pozo Agua Amarga <0.8 <0.02 <0.001 <0.5 <0.0005 <0.020 183.77 <0.05 0.0064 93.81 <0.01 <0.1 1.415 <0.05 <0.0005 <0.200 <0.010 <0.10 <0.005 138.398 655 134.332 <0.100 <0.1

Pozo La Noria <0.8 0.0634 0.008 <0.5 <0.0005 <0.02 1701.46 <0.05 0.0092 757.58 <0.01 <0.1 0.29 <0.05 <0.0005 4 <0.01 0.12 <0.0025 1030.6 3328 282.3 <0.025 <0.1

La Ventana 

Efluente de Planta Potabilizadora
<0.8 <0.02 <0.001 <0.5 <0.0005 <0.02 21.14 <0.05 0.0025 <12 <0.01 <0.1 <0.1 <0.05 <0.0005 <0.2 <0.01 0.18 <0.0025 19.939 64 <5 <0.025 <0.1

Juan Domínguez Cota 

Efluente de Planta Potabilizadora
<0.8 <0.02 <0.001 <0.5 <0.0005 <0.02 15.10 <0.05 <0.002 <12 <0.01 <0.1 <0.1 <0.05 <0.0005 <0.2 <0.01 0.12 <0.0025 25.063 35 <5 <0.025 <0.1

Agua Amarga 

Efluente de Planta Potabilizadora
<0.8 <0.02 <0.001 <0.5 <0.0005 <0.020 <10 <0.05 <0.002 <15 <0.01 <0.1 1.382 <0.05 <0.0005 0.956 <0.010 <0.10 <0.0025 <5 <50 14.556 <0.100 <0.1

Pozo San Pedro <0.8 <0.02 <0.001 <0.5 <0.0005 <0.02 156 <0.05 <0.002 202.31 <0.01 <0.1 0.23 <0.05 <0.0005 2.87 <0.01 <0.1 <0.0025 70 396 31 <0.025 <0.1

Pozo El Mauto <0.8 <0.02 0.0016 <0.5 <0.0005 <0.02 175 <0.05 <0.002 202.31 <0.01 <0.1 0.23 <0.05 <0.0005 2.87 <0.01 <0.1 <0.0025 81.858 448 13.56 <0.025 <0.1

Pozo Álvaro Obregón 1.3 <0.02 0.0025 <0.5 <0.0005 <0.02 150 <0.05 <0.002 182.47 <0.01 0.619 0.36 0.22 <0.0005 <0.2 <0.01 <0.1 <0.0025 68 384 <5 <0.025 <0.1

Pozo El Triunfo 1 <0.8 <0.02 0.0039 <0.5 <0.0005 <0.02 280 <0.05 <0.002 426.43 <0.01 <0.1 0.56 <0.05 <0.0005 1.68 <0.01 0.11 <0.0025 126 705 78.82 <0.025 <0.1

Pozo El Triunfo 2 <0.8 <0.02 0.0231 <0.5 <0.0005 <0.02 530 <0.05 <0.002 920.30 <0.01 <0.1 1.02 <0.05 <0.0005 0.51 <0.01 0.25 0.003 238 1352 81.43 <0.025 <0.1

Pozo San Bartolo <0.8 <0.02 <0.001 <0.5 <0.0005 <0.02 57.16 <0.05 <0.002 142.80 <0.01 <0.1 0.57 <0.05 <0.0005 2.31 <0.01 <0.1 <0.0025 28 266 15.79 <0.025 <0.1

Pozo Tiro de Mina <0.8 <0.02 0.0672 <0.5 <0.0005 <0.02 321 <0.05 <0.002 420.48 <0.01 <0.1 0.54 <0.05 <0.0005 <0.2 <0.01 <0.1 <0.0025 144 819 80.6 <0.025 <0.1

Pozo Los Barriles 1 <0.8 <0.02 <0.001 <0.5 <0.0005 <0.02 26.12 <0.05 <0.002 138.84 <0.01 <0.1 0.63 <0.05 <0.0005 1.16 <0.01 0.17 <0.0025 47.851 310 16.77 <0.025 <0.1

Pozo Los Barriles 2 <0.8 <0.02 <0.001 <0.5 <0.0005 <0.02 160 <0.05 <0.002 168.59 <0.01 <0.1 0.67 <0.05 <0.0005 2.14 <0.01 <0.1 <0.0025 72 409 25.96 <0.025 <0.1

Pozo El Rosario 2 <0.8 <0.02 0.0082 <0.5 <0.0005 <0.02 482 <0.05 0.0025 664.44 <0.01 <0.1 0.25 <0.05 <0.0005 5.9 <0.01 <0.1 <0.0025 217 1297 172 <0.025 <0.1

Pozo El Rosario 3 <0.8 <0.02 0.007 <0.5 <0.0005 <0.02 311 <0.05 <0.002 458.17 <0.01 <0.1 0.39 <0.05 <0.0005 5.15 <0.01 <0.1 <0.0025 140 812 50.8 <0.025 <0.1

Pozo El Cardonal 2 <0.8 <0.02 0.0022 <0.5 <0.0005 <0.02 1212.18 <0.05 0.0088 620.80 <0.01 0.137 0.84 <0.05 <0.0005 1.17 <0.01 <0.1 <0.0025 701.55 2666 240.9 <0.025 <0.1

Pozo El Cardonal 3 <0.8 <0.02 0.0011 <0.5 <0.0005 <0.02 4040.59 <0.05 0.0099 1301.11 <0.01 <0.1 0.96 <0.05 <0.0005 2 <0.01 <0.1 <0.0025 1653.5 7040 17.05 <0.025 <0.1

Pozo Los Algodones <0.8 <0.02 0.0019 <0.5 <0.0005 <0.02 438 <0.05 0.0039 208.26 <0.01 <0.1 2.76 <0.05 <0.0005 0.7 <0.01 0.23 <0.0025 197 1118 115.5 <0.025 <0.1

Pozo Boca del Álamo 3.6 <0.02 0.0028 <0.5 <0.0005 <0.02 6228.42 <0.05 0.0149 2568.5 <0.01 <0.1 0.67 <0.05 <0.0005 1.43 <0.01 <0.1 <0.0025 2853.8 13524 744.2 <0.025 <0.1

El Triunfo

Efluente de Planta Potabilizadora
<0.8 <0.02 0.0017 <0.5 <0.0005 <0.02 <20 <0.05 <0.002 <12 <0.01 <0.1 0.11 <0.05 <0.0005 0.64 <0.01 <0.1 <0.0025 6.851 45 <5 <0.025 <0.1

San Antonio 

Efluente de Planta Potabilizadora
<0.8 <0.02 0.0081 <0.5 <0.0005 <0.02 156 <0.05 <0.002 43.63 <0.01 <0.1 0.68 <0.05 <0.0005 <0.2 <0.01 0.21 <0.0025 23.016 169 34.81 <0.025 <0.1

El Cardonal 

Efluente de Planta Potabilizadora 
<0.8 <0.02 <0.001 <0.5 <0.0005 <0.02 59 <0.05 0.0026 41.65 <0.01 <0.1 <0.1 <0.05 <0.0005 <0.2 <0.01 <0.1 <0.0025 26 150 13.65 0.026 <0.1

Boca del Álamo 

Efluente de Planta Potabilizadora
<0.8 <0.02 <0.001 <0.5 <0.0005 <0.02 119 <0.05 <0.002 15.87 <0.01 <0.1 0.21 <0.05 <0.0005 <0.2 <0.01 <0.1 <0.0025 64.835 262 11.21 <0.025 <0.1

Pozo La Trinidad 4 <0.02 0.0148 <0.5 <0.0005 <0.02 345.42 <0.05 <0.002 412.55 <0.01 0.544 0.27 <0.05 <0.0005 5.42 <0.01 0.26 <0.0025 106.704 1207 57.92 <0.025 0.122

Pozo Melitón Albañez <0.8 <0.02 0.0185 <0.5 <0.0005 <0.02 3018.35 <0.05 0.0067 2618.09 <0.01 <0.1 0.53 <0.05 <0.0005 13.7 <0.01 0.16 <0.0025 644.075 7686 356.6 <0.025 <0.1

Pozo Las Quintas <0.8 <0.02 <0.001 <0.5 <0.0005 <0.02 12.85 <0.05 <0.002 170.57 <0.01 <0.1 0.54 <0.05 <0.0005 6.98 <0.01 <0.1 <0.0025 36.849 368 9.82 <0.025 <0.1

Pozo El Manguito <0.8 <0.02 0.0023 <0.5 <0.0005 <0.02 224 <0.05 <0.002 305.44 <0.01 <0.1 0.41 <0.05 <0.0005 4.61 <0.01 <0.1 <0.0025 100 564 43.18 <0.025 <0.1

Pozo San Ignacio <0.8 <0.02 0.0021 <0.5 <0.0005 <0.02 188 <0.05 <0.002 243.96 <0.01 <0.1 0.60 <0.05 <0.0005 8.03 <0.01 <0.1 <0.0025 60.131 481 25.21 <0.025 <0.1

Pozo Plutarco Elías Calles <0.8 <0.02 0.0011 <0.5 <0.0005 <0.02 28.27 <0.05 <0.002 152.72 <0.01 <0.1 0.89 <0.05 <0.0005 3.25 <0.01 <0.1 <0.0025 32 372 46.24 <0.025 <0.1

Pozo El Pescadero <0.8 <0.02 <0.001 <0.5 <0.0005 <0.02 125 <0.05 <0.002 186.44 <0.01 <0.1 0.68 <0.05 <0.0005 4.18 <0.01 <0.2 <0.0025 56 342 32.35 <0.025 <0.1

ND.- No detectable 

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA RURAL, POR LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO ANTE LA EMA, EN 2022.

¹ LMP.- Límite Máximo Permisible, establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 y su modiicación 2000


